Odpowiedzi na pytania dotyczace postepowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania :

,Modernizacja istniejgcych Zrddet ciepta w cieptowni C-13 przy ulicy
Spichrzowej 18 w Gnieznie”

Zapytanie 1 z dnia 25.05.2017r.

Czy Zamawiajgcy narzuca koncepcje sterowania nowymi pompami kotfowymi i mieszania gorgcego?
Mianowicie, czy pompy kottowe i mieszania goracego majg by¢ sterowane poprzez sterownik danego
kotta, czy moze wszystkie pompy kottowe i mieszania gorgcego majg by¢ sterowane poprzez
sterownik czeéci ogdlnej cieptowni (w nastawni).

Odpowiedz:

Pompy kotlowe majg by¢ sterowane poprzez sterownik danego kotta, a pompy sieciowe i zmieszania
gorgcego majg by¢ sterowane poprzez sterownik czesci ogélnej cieptowni (w nastawni).

Zapytanie 2 z dnia 25.05.2017r.

Czy Zamawiajacy wymaga, aby licznik ciepta byt w wykonaniu z legalizacja.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby licznik ciepta byt w wykonaniu z legalizacjg.

Zamawiajacy podjat decyzje o wydtuzeniu terminu sktadania ofert do dnia 05.06.2017r do godz.11.15
Zapytanie 1 z dnia 26.05.2017r,

Prosimy o okredlenie podstawowych parametréw technicznych sorbentu, ktéry bedzie uzywany
podczas eksploatacji , a w szczegdlnosci podczas pomiaréw gwarancyjnych nowo budowanej
instalacji oczyszczania spalin.

Odpowiedz:

Podstawowe parametry techniczne sorbentu takie jak dlastandardowego wapna hydratyzowanego

Zapytanie 2 z dnia 26.05.2017r.

Prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert na dzieri 15.06.217r

Odpowied::

Zamawiajgcy podjat decyzje o przesunieciu terminie skfadania ofert na 12.06.2017 r. do
godz.11.15,
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