Gniezno 01.06.2017r.

Odpowiedzi na pytania dotyczace postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:

,Modernizacja istniejacych Zrodet ciepta w cieptowni C-13
przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieznie.”

Zapytanie 1 z dnia 01.06.2017r,

Istniejacy system nadrzedny CITECT - jakie jest biezgce wykorzystanie licencji zmiennych w systemie? Czy
w przypadku koniecznosci rozszerzenia licencji zmiennych dla modernizowanych uktadow, Zamawiajgcy
rozszerzy licencje we wtasnym zakresie?

Odpowiedi :
Limit zmiennych 1500, biezace wykorzystanie ok. 60%. W przypadku koniecznosci rozszerzenia licencji
zmiennych dla modernizowanych uktadéw, Zamawiajacy rozszerzy licencje we wtasnym zakresie.

Zapytanie 2 z dnia 01.06.2017r.
Czy nalezy przewidzie¢ wymiang licznika ciepta na sie¢ czy mozna wykorzystac istniejacy?

Odpowiedz :
Nalezy przewidzie¢ wymiane licznika ciepfa.

Zapytanie 3 z dnia 01.06.2017r.

Prosze o uzupetnienie dokumentacji oprac. Przez Elektromontaz pt.”Modernizacja rozdzielni nn
cieptowni C-13” Projekt wykonawczy 16.19 Tom E1 o rysunki przywotane w dokumentacji niezbgdne do
wyceny zakresu modernizacji.

Odpowiedz :
Podstawowe rysunki zostang umieszczone na stronie dot. obecnego przetargu.

Zapytanie 4 z dnia 29.05.2017 r.
Czy automatyka zabezpieczajgca ma by¢ zrealizowana jako blokada nadazna (uwzgledniajaca zmiennosc
ci¢nienia minimalnego wody od temperatury wody) czy statloparametrowa?

Odpowiedz :
Jako blokada nadazna.
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