g
(K G}};x

\««3*‘*_“’;...-, Enargetykl 9 S Lo
PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE] %ﬁa‘?ﬂe&‘fm?\‘\v;“m '[‘3‘{’32'}01 TERA2 POLSKA
W GNIEZNIE Sp. z 0.0. U1, Staszica 13, 62:200 Gniozn0

Ul. STASZICA 13
62 — 200 GNIEZNO

Gniezno, dnia 17 maja 2019 r.

INFORMACJA

dla wszystkich uczestnikow postgpowania o udzielenie zamdwienia sektorowego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej wyrazonej
w ztotych réwnowartosci kwoty 5 548 000 Euro dla zadania:
»Zabudowa ekonomizera wraz z ukladem odpylania oraz kanalami spalin

za kotlem WR-10 nr 3 w Cieplowni C-14 w Gnieznie”

OdpowiedZ na zapytania, ktore wplynely do Zamawiajacego w dniu 17 maja 2019 r.

Postepowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Gnieznie Sp. z 0.0. z siedzibg w Gnieznie przy ul. Staszica 13 w sposéb zgodny z ogloszeniem
dotyczgcym przedmiotowego postepowania z dnia 10 maja 2019 r. oraz Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zamowienia z dnia 10 maja 2019 1.

Do Przedsicbiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z o0.0. wplynely zapytania dotyczace
propozycji zmiany w SIWZ o nastgpujacej tresci:

Pytania

Pytanie 1.
1. Prosimy o informacje czy w ramach tego zadania wykonawca powinien we wilasnym

zakresie wykonaé okablowanie oraz trasy kablowe oraz czy dopuszcza si¢ wykorzystanie
juz istniejacego okablowania.

Odpowied?:
Okablowanie oraz trasy kablowe wykonuje Wykonawca.

Dopuszcza si¢ takze wykorzystanie istniejacego okablowania.

Pytania: nr 2
1. Czy w przypadku kabli zasilajgcych z falownikow nalezy przewidzie¢ wymiang kabli juz

istniejgcych na kable ekranowane zgodnie z punktem 3.7 podpunkt 4, czy tez punkt ten
odnosi si¢ tylko do kabli zasilajgcych nowe napedy.

Odpowiedz:

Punkt ten odnosi sie tylko do kabli zasilajacych nowe napedy
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Do wiadomosci:
- uczestnicy postepowania o udzielenie zamdéwienia sektorowego.
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