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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ EruiBinne Sl N P
W GNIEZNIE Sp 7 0.0. ul. Staszlca 13, 62-200 Gniezno e
Ul. STASZICA 13
62 — 200 GNIEZNO

Gniezno, dnia 25 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

dla  wszystkich  uczestnikbw  postgpowania o  udzielenie = zamdwienia  sektorowego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej wyrazonej
w zlotych réwnowartosci kwoty 5 548 000 Euro dla zadania: wykonanie odbudowy komina stalowego
h=52m z odciggami zlokalizowanego na terenie cieplowni C-14 przy ulicy Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej w Gnieznie.

Odpowiedzi na zapytania, ktore wplynely do Zamawiajacego w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Postgpowanie  przetargowe  jest prowadzone przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
w Gnieznie Sp. z 0.0. z siedzibg w Gnieznie przy ul. Staszica 13 w sposéb zgodny z ogloszeniem
dotyczacym przedmiotowego postgpowania z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Do Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieznie Sp. z o.0. wplynely zapytania dotyczace propozycji
zmian o nastgpujagcych tresciach:

Zapytania:
1) Prosze o zwrdcenie sie do autora projektu o mozliwos¢ zamiany typu liny odciggowej na typ

powszechnie stosowany w tego rodzaju pracach( naszym zdaniem zastosowanie typu liny podanej
przez projektanta dodatkowo przeciagnigtej nie ma uzasadnienia ze strony technicznej gdyz takie
liny stosuje si¢ w wysokich obiektach masztowych). Dodatkowo koszt takiej liny jest bardzo
wysoki gdyz robi sie jg na indywidualne zamdwienie a przy tak krotkim odcinku uruchomienie
produkcji wigze si¢ z wysokimi kosztami.

2) Prosimy réwniez o zmiane zapisu w SIWZ dotyczacg montazu anten i okablowania poniewaz te
prace powinny by¢ wykonane przez operatorow sieci (firmy wykonawcze nie posiadajg uprawnien i
sprzetu do tego typu prac). Oczywiscie mozemy zdemontowaé ta urzadzenia w $lad za tymi
propozycjami prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 08.05.2019r

Odpowiedzi:

1) Zamawiajgcy podtrzymuje typ liny ujety w projekcie oraz wymog wstepnego przeciagnigcia.
wg projektanta odstgpienie od wstepnego przeciagniecia lin spowodowatoby, ze liny
narazone bylyby na zjawisko nadmiernej relakcsacji i "Wydtuzenia" lin odciggowych. To z
kolei bedzie powodowaé koniecznos¢ bardzo czestej regulacji naciagéw. Konieczna bylaby
wtedy bardzo czgsta korekta naciagoéw wstepnych.

2) Projekt (str. 8) okresla, ze zakres prac zabezpieczony przez T-Mobile i P4 Sp. z o.0. oraz
wykonywany przez wybranego przez i na koszt T-Mobile i P4 Sp. z o.0. Realizatora. Termin
sktadania ofert pozostaje tak jak w SIWZ.

Prezes Zarzadu
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Zamawiajacy
Do wiadomosci:
- uczestnicy postgpowania o udzielenie zamowienia sektorowego.
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