Zalacznik nr 5

Wzory do wyznaczania przeptywu po stronie sieciowej wezla stuzace do
wymiarowania rurociggéw oraz armatury wezta: zaworéw odcinajgcych, ciepfomierza,
regulatora roznicy cisnien, zaworow regulacyjnych.

Sezon grzewczy:

m=Q.o/[cw*(130-65)] + Qewug/[c,,*(70-35)]

gdzie:

m;-  przeplyw w sezonie grzewczym [kg/s]

cy-  cieplo whasciwe wody 4,19 [kl/kg*K]

Qc-  zapotrzebowanie ciepta dla centralnego ogrzewania [kW]

Qcwug- $rednie zapotrzebowanie ciepta dla cieplej wody uzytkowej [kKW]

Sezon letni:

my= QeWlax/[cw*(70-35)]

gdzie:

my-  przeplyw w sezonie letnim [kg/s]

cy-  ciepto wiasciwe wody 4,19 [kl/kg*K]

Qcwuyax- maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla cieplej wody uzytkowej [kW]




