Odpowiedzi na pytania dotyczace postepowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania :

»Modernizacja istniejgcych zrodet ciepta w cieptowni C-13 przy ulicy
Spichrzowej 18 w Gnieznie”

Zapytanie 1 z dnia 19.05.2017r.

Czy Zamawiajgcy zaktada wykorzystanie na potrzeby realizacji zadan istniejgcych przemiennikéw
czestotliwosci - jesli tak, to ktérych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje wykorzystania na potrzeby realizacji zadania istniejgcych przemiennikéw
czestotliwosci.

Zapytanie 2 z dnia 19.05.2017r.

Prosimy o podanie szczegdtowe] konfiguracji istniejgcych sterownikéw, ktére majg by¢ wykorzystane
podczas realizacji zadania.

Odpowiedz:

Kociot WR-5 nr 2
AMI0810 -2szt
AMOO0410 - 1szt
BMXDDM3202K — 1szt

Szafa ogdlna

AMI0410 - 10szt
BMXAMMO600 -2szt
DDI1602 — 1szt
BMXDD06402K — 2szt
XBE1000 — 2szt

Kociot WR-25 nr 5
AMIO810 - 4szt
AMO0410 — 2szt
BMXDDM3202K — 2szt
Kociot WR-25 nr 6

AMIO810 - 4szt
AMOO0410 — 2szt
BMXDDM3202K — 2szt

Zapytanie 3 z dnia 19.05.2017r.
Prosimy o informacje dotyczgce systemu nadrzednego Citect w zakresie:

a. biezacej wersji aplikacji Citect,
b. ilosci wykorzystanych licencjonowanych zmiennych w aktualnym systemie,
c. zakres licencyjny aktualniej licencji (wersja, ilo$¢ punktéw, zakres programowy)



d. biezgca wersja systemu operacyjnego komputera systemu nadrzednego Citect,
e. biezgce zasoby jednostki PC komputera systemu nadrzednego (procesor,ilo$¢ RAM, wolna
przestrzer HDD, ilo$¢ monitordw).

Odpowied::
a. Citect SCADA Version 7.3x
b. Wykonawca sam okresli liczbe zmiennych w systemie podczas wizji lokalnej
c. Citect SCADA, Full, 1500 points
Citect SCADA, Display Client, 1500 points
Citect SCADA, Internet Manager Client, 1500 points
d. Windows 7 Pro SP1

e. Dell Precision T1700 i7-47903 , 60GHz, 8GB RAM , wolne miejsce ok.700GB, jeden monitor

Zapytanie 4 z dnia 19.05.2017r.
Jaka jest catkowita ilo$¢ komputerdw i monitoréw pracujgcych w dyspozytorni?
Odpowiedz:

Catkowita ilos¢ aktualnie pracujgcych w dyspozytorni komputerédw i monitoréw wynosi : komputery 3
szt. monitory 3 szt.

Zapytanie 5 z dnia 19.05.2017r.

Czy uporzadkowanie biezgcego systemu tagcznosci systemu AKPiA oznacza
przeniesienie do nowej szafy, czy obejmuje réwniez wymiane urzagdzen komunikacji?
Jezeli urzadzenia tgcznosci majg by¢ wymienione, to prosimy o udostepnienie

schematéw komunikacji warstwy L2 i L3.

Odpowiedz:

Uporzgdkowanie systemu tgcznosci obejmuje przeniesienie do nowej szafy,a kwestia wymiany
urzgdzen pozostaje w gestii Wykonawcy.

Zapytanie 6 z dnia 19.05.2017r.
Czy inwestor wyraza zgode na dokonanie zmian w umowie :

a. w §22 pla) proponujemy zmiang wysokosci kary umownej z 0,5% do 0,1%
b. w §22 plc) po stowach ,miatu weglowego” dodac : o parametrach zawartych w SIWZ |l p2



c. w822 doda¢ p 6 o tresci :, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od
Umowy lub wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z powodu okolicznosci za
ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% ceny okreslonej w §15 ust 2.”

Odpowied::

a. Inwestor nie wyraza zgody na proponowang zmiane
b. Inwestor nie wyraza zgody na dodanie proponowanego zapisu
c. Inwestor nie wyraza zgody na dodanie p. 6 0 wyzej proponowanej tresci.

Zapytanie 7 z dnia 19.05.2017r.

Prosze o podanie doktadnego typu oraz numeru wersji oprogramowania narzedziowego Unity, w
ktérego posiadaniu jest Zamawiajac

Odpowiedz:

Unity Pro S V6.0 — 110610, Schneider Electric Industries SAS

Zapytanie 1 z dnia 22.05.2017r.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajgcy wyznaczyt odbiér koricowy kotta WR-10 na 31.03.2018r. Czas
jaki jest niezbedny do zrealizowania takiego zakresu oraz réwniez to, ze jeden z kottéw WR-25 ma by¢
ciggle w ruchu prosimy o wydtuzenie terminu oddania kotta WR-1 0 do 30 lipca 20 | 8roku.

Odpowiedz:
Inwestor podjat decyzje o przedtuzeniu terminu oddania kotta WR10 do dnia 30.06.2018r.
Zapytanie 2 z dnia 22.05.2017r.

Czy w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy rozszerzyt zakres zadania wydtuzyréwniez termin ztozenia
oferty np. do 14.06.20 | 7r.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podjat decyzje o wydtuzeniu terminu sktadania ofert do dnia 05.06.2017r do godz. 11.15
Zapytanie 3 z dnia 22.05.2017r.

Czy w zwigzku z duzym zakresem prac oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe wyrazajg Paristwo
zgode aby do dnia 30 grudnia 2017r. zrealizowany zostat zakres prac dla kotta WR-10 nr 6, a dla kotta
WR-25 nr 5 do dnia 31 marca 2018r.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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