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Gniezno, 10.07.2026 1.
INFORMACJA

dla wszystkich uczestnikoéw postgpowania przetargowego z dnia 12.06.2026r. pn.:

»Dostawa zestawow NB-IoT?”

Pytanie, ktore  wplynelo do  Zamawiajaceco w  dniu  24.06.2026 r.
Szanowni Panstwo,

w zwigzku z ogloszeniem przedmiotowego postgpowania ponizej przesylam pytania do
postgpowania :

1. Czy Zamawiajacy posiada obecnie w systemie TelWin modut odpowiedzialny za
pobieranie danych z innych systeméw? Jesli tak, to jaki? SqlDrv, TxtDrv, OPCDrv,
OPCHDADrv, OPCUADrv, DDEDrv, inne?

2. Czy Zamawiajacy dopusci integracje miedzy TelWin a systemem Wykonawcy
opierajgcg si¢ na zapytaniach SQL lub pobieraniu udostepnionych plikéw TXT zamiast
udostgpniania API? Wg informacji na stronie firmy TelSter system TelWin nie posiada opcji
pobierania danych z API.

Odpowied;:

Ad 1. Zamawiajacy posiada nastgpujace moduly: CLCWODA, CLCBASE, ALSRYV,
CLCGAZ, CLCFREE, CLCCALENDAR, WEBMGR, TWSDRV, PTMCOM, TELVIEW,
PROCWIN, MKLOCAL, MA12DRV, TWSSRV, MKIP, MBUSDRYV, GMDRYV, ENDRYV,
WEBENGINE, OPCSRV, MQTTDRYV, TELWINRPC, TELNOTE, TELSRV

Ad 2. Zgodnie z Warunkami Zamowienia: ,, Dopuszcza sig réwniez rozwigzanie oparte na
systemie Dostawcy pod warunkiem posiadania do niego API, celem komunikacji ze SCAD4
Zamawiajqcego. Wymiana danych pomiedzy systemami musi odbywaé sig w sposob
automatyczny. Po sironie Wykonawcy pozostaje kwestia uzgodniehi z dostawecq SCADY
Zamawiajgcego szczegolow wymiany danych pomiedzy systemami.” Dostawca SCADY z
ogolnodostepnych informacji oferuje opracowanie nowego serwera protokolu w oparciu o
dostarczong dokumentacje.
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